SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO

EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.
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BPC.ESCALERA 450x62mrmH:+3.50NPT

M

IM
QM1-TR1
Futuro

6x1x185 RTX CAT Il 15kV — Anillo MT
3x1x95 RTX CAT Il 15kV — QM1 A TR1

TRAFO N1 (TR1)

Banquina Mamposteria H=0.60M

REJA ARTESANAL DESMONTABLE H=1.80M

ESPACIO RESERVA FUTURO TR2
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- Jabalina de PAT 3/4” x 3m
de Aleacion de Acero y Cobre
PAT Trafo 2 (Cu V/A 1x300mm2)

BPC.ESCALERA 600x62mm H:+3.50NPT
16x1%240 IRAM_ 62267 TR1 A TGBT

1

Jabaling de PAT 3/4" x 3m

de Aleacion de Acero y Cobre
INGRESO COMUNICACIONES

PASE CON 3 CAROS #63mm

0.47 74/@(% DEJARA UN METRO DE CARO A LAS FUERAS DEL EDIFICIO

TGBT EXISTENTE

BPC.ESCALERA 450x62mm H:+3.50NPT

6x1x1B5 RTX CAT Il 15kV — Anillo MT

1

4) Jabalina de PAT 3/4” x 3m
de Aleacion de Acero y Cobre
Proteccién GE4 (Cu'\V/A 1x300mm?2)

(2)

(5) INGRESO DE ALIMENTADORES
8 CANOS PVC®110mm
(1) RED MT—2(3x1x185mm2 RTX CATIl 15kV)

VIENE DE CAMARA "A” ANILLO MT

PAT Trafo 1 (Cu V/A 1x300mm2)
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NOTA: La PAT de TGBT es existente.

_@H_MWM_WH_UWm Barra de Equipotenciacion
Punto Fijo de Toma a Tierra
E (Transicion Cu—H"G*)

| Pletina Perimetral Cu20x5 mm
h= +1,5 NPT con separador

(1) Picar Hormigon, hasta encontrar
hierro de columna y soldar punto
fijo de toma a tierra.

(2) Barra Equipotencial (Caja Erdhung)

(3) Pletina Perimetral Cu 20x5, con
separadores, para conexion de
todas partes metalicas de obra 'y
equipos.

(4) Ingreso de cables 1x240mm2 V/A
PAT a Bandeja.

(5) Conexion Cu V/A 1x50mm2 partes
metalicas a Pletina.

(6) Picar Hormigoén, hasta encontrar
hierro de platea, soldar pletina
Hierro a la malla y conectar con
Pletina de Cu perimetral, para
equipotencializar Malla de SET.

(7) Dejar Rulo 3 mts para futuro GE
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