SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE ELABORADO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO O TRANSFERIRLO

EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA O PERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

SITUACION EXISTENTE

RTX CAT Il 15kV 3(1x185mm2) Existente de IIB

CAMARA
Anterior

CAMARA
=>=

RTX CAT Il 15kv 3(1x185mm2) Existente a Sociales

CAMARA
Siguiente

Futuro Cierre de Anillo

SITUACION DE INTERVENCION

RTX CAT Il 15kv 3(1x185mm2) Existente de IIB

CAMARA
Anterior

CAMARA
=>=

RTX CAT Il 15kV 3(1x185mm2) Existente a Labo Cluster

CAMARA
Siguiente 7

Futuro Cierre de Anillo

(1) Empalme de derivacion y retorno de Red MT

(2) Nuevo dlimentador MT 15kV RTX CAT Il 3(1x185mm2)

por Nuevo Cafiero 8 PVC 6110
(3) Nueva Cémara Pase y Tiro 1,2x1,2x1,5mts
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NUEVA SUBESTACION TRANSFORMADORA
(SET) "EDIFICIO TDA (Torre 2)”
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EQUIPAMIENTO ELECTRICO
CAMARA TRANSFORMADORA
EDIFICIO TDA

CAMPUS MIGUELTE

TODAS LA MEDIDAS SON INDICATIVAS Y SE VERIFICARAN EN OBRA BAJO LA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
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FUNCION
DESTINGO

ALIMENTACION

RESISTENCIA CALEFACTORA

ALIMENTACION

CENTRAL CONTROL
ALIMENTACION
RESERVA

MASTER PLAN UNIVERSITARIO

DE LA FUENTE Fabian, PIERONI Raul,

RADDAVERO Guillermo, OGHIEVSKI Marta . arquitectos

PROYECTO EDILICIO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
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